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节能服务项目：

服务项目名称：

能源管理平台、智能高效机房、高效机房托管
项目主要服务内容：

能源管理平台：能源管理的需求，尤其是在企业能源强度和能源总量双控的压力下，节能管理工作越来越需要精细化，能耗数据的精确化。因此借助信息技术工具，搭建能源信息管理系统，对持续推进节能降耗工作是十分重要的。

《能源管理平台》利用企业能耗实时数据，融合网路技术、计算机技术、大型关系数据库技术、移动通讯技术，针对企业各项能耗及生产状态进行实时检测和分析，使之成为系统化的信息管理工具。
《能源管理平台作为提升企业“精细化管理”重要工具，可为企业提供： 

1、实时掌握企业耗能状况

随时了解企业能源消耗的数量与构成、分布与流向等信息； 

2、实时了解企业用能水平

实时查看企业能源利用中的损失情况、设备能源使用效率、能源利用率、综合能耗等，并可进行对标对比等分析工作； 

3、实时找出企业费能问题

根据实时监测的能耗数据，分析生产工序及主要能耗设备用能变化，及时发现能耗问题。 

4、实现准确的班组考核管理

准确公正的能耗考核制度，有利于提高每一位员工的工作积极性及节能降耗积极性。连续详实的能耗的数据，使得各操作班组的能源消耗有了精细化分析的基础，各班组可实时找到自身的能耗与操作问题并及时改进，做到节能降耗全员参与。
5、实时核算企业节能效果

实时了解经过技术改进、设备更新、工艺改革后的经济效益和节能量，指导企业对节能技改项目的审核与效果评估； 

企业通过能源信息化的管理手段，为企业能源管理部门科学决策提供基础数据支撑，做到科学降成本、系统降成本、细节降成本、管理降成本、全员降成本。 

能源管理平台实施案例：
富相电子科技（东莞）有限公司、实盈电子（东莞）有限公司、广东以诺通讯有限公司、东莞铭丰包装股份有限公司、广东茵茵股份有限公司。
能源管理平台实施案例图片：[image: image10.png]
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智能高效机房、高效机房托管：

项目特点分析：制冷均匀舒适度高

中央空调对室内温度的掌控能力比分体式空调更强，一般分体式空调会在室内达到设定温度后停机，直到室内温度浮动超过2℃时重新启动制冷，而人体在温度浮动超过1℃时就会有明显的不适感，中央空调能平衡室内温度浮动在0.5℃以内，整体感受更舒适。
1、节省空间外形美观
中央空调的安装位置隐藏在了吊顶内部，所以能够节省下空调挂机和柜机的安装空间。此外，设置在吊顶中的风口能够更好的与室内装修相契合，在安装时具有更多的可调控和多边性，让室内装修更加时尚。

2、故障率低寿命长

普通分体空调的寿命在5—10年，中央空调的平均寿命在20年左右，远大于分体式空调，同时，中央空调的故障率相比分体空调也低上许多，不少直到寿命年限才开始逐步出现较小的故障问题。

3、能耗比高节能强

中央空调采用一拖多的安装模式，减少了空调的室外机数量，同时，空调变频平衡也进一步的增强了其节能程度，相比分体式空调，中央空调的能耗更小，长期使用来看节能能力更强。

4、系统监测与控制

A、空调系统应配置自动控制系统，并实现下列控制内容：

参数监测与设备状态显示；

载冷剂及空调供回水温度的控制；

空调负荷的预测、记忆；

各运行模式的控制和转换；

用电量、冷量的计量与管理；

自动保护与报警。

B、空调系统中，对下列参数和设备状态进行监测：

主机冷却水/冷冻水进、出水温度、压力监测；

冷冻水泵/冷却水泵进、出水温度、压力监测；

冷冻水/冷却水供、回水温度、压力监测；

冷却塔出水温度监测；

冷冻泵运行、故障状态、手/自动状态监测，变频器频率反馈监测；

冷却泵运行、故障状态、手/自动状态监测，变频器频率反馈监测；

冷却塔风扇运行、故障状态、手/自动状态监测，变频器频率反馈监测；

冷水主机冷冻水/冷却水水流信号检测；

电动蝶阀开关及手/自动状态监测；

压差旁通阀开度反馈监测；

补水箱及冷却塔水箱液位监测；

5、系统目标：

空调优化控制策略的设计必须首先明确整个系统的控制目标和约束条件。系统的主要控制目标包括：

控制目标1：系统日运行费用最低；
控制目标2：满足空调负荷需求；

控制目标3：尽可能保持制冷机组工作的连续性，避免频繁开机关机。

 系统的约束条件主要是一些制冷设备的极限参数限制，包括：

 约束条件1：制冷机组输出冷负荷最大值约束；
 约束条件2：系统总负荷最大值约束；

   系统的优化控制策略实质上就是在满足以上约束条件的基础上，尽可能地达到控制目标。
中央操作站管理软件功能规划

本次报价提供的上位机开发软件具有如下基本功能：

1、中央网络控制：
在中心操作站及远程或手机可以对所有设备进行远程遥控操作，通过鼠标对现场设备启停，电动阀开闭进行操作，设有密码保护；
2、三维动态图形界面：
灵活设计控制系统及各子系统三维彩色动态图形界面，动态显示各检测、控制参数与设备状态及流程。
3、参数检测：
多系统参数采集、处理、存储及图形、表格与彩色曲线动态显示；
4、远程设定：
各子系统现场设备控制参数的远程设定与修改；

5、时间表控制：
可根据事先设定的起停时间表进行自动控制；
6、故障诊断与报警：
对控制系统本身及所监控的空调设备进行故障自诊断，发出维修提示并予以报警；

7、维护计划：
根据累计运行时间及设定的维护计划发出维护保养提示；
8、操作提示：
出于节能运行逻辑将在上位机下位机同时发出设定值调整提示，如在设定时间内无人响应或制止，控制系统将自行按最优方案进行调整；

9、数据管理与分析：
对空调的全部运行参数和制冷站的全部运行参数用数据库、棒图或曲线图显示，保存周期2年，历史资料查询，报警与事故存档追忆，定时或实时打印空调各参数和系统能耗情况报表与期间曲线；
10、用户级别管理：
系统可最多提供999级密码，可根据用户要求灵活配置；

11、报警功能： 
各参数超限报警及设备故障报警，应发出声光提示，报出机组编号、位置、设备发生故障日期、时间等，并设报警记录数据库（不可修改），可实时指令打印，保存周期2年。
12、设置设备启停记录：
记录内容包括班号、用户名称、操作内容，保存周期2年。

13、报表功能：
操作站具备一套集成的报表系统，自动生成黑白或彩色的生产报表。过程测量值、图形画面和报警信息系统均可在生产报表中体现。所有的报表数据可硬备份，记录在硬盘，存在相应的文件档案中。报表可以转换成Microsoft Office的文档格式，方便管理信息系统调用，实现信息资源共享。

智能高效机房及高效机房托管实施案例：
东莞森玛仕格里菲电路有限公司、东莞创机电业制品有限公司、领益制造科技（东莞）有限公司、东莞凯达普道新能源投资有限公司、东莞市睿景城科技发展有限公司、东莞市第五人民医院、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司、东莞市凯格精密机械有限公司、东莞铭丰包装股份有限公司。
智能高效机房及高效机房托管实施案例图片：
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本次活动优惠幅度：免费提供前期所有的能源咨询、节能诊断方案。

联系人：范林芳   联系电话：13650311490
服务商：广东宏达分布式能源研究院

服务商简介：广东宏达分布式能源研究院是广东宏达工贸集团与东莞理工学院、中科院工程热物理所、中山大学联合成立的一家独立的社会公益性研究事业单位。

从2006年开始，广东宏达工贸集团能源系统工程研究中心对热电冷三联供系统、生态工业园、空气调节等方面的实施了大批工业项目，具有分布式能源的雏形。

2009年，研究中心启动国家科技部立项的国家级“863”计划——“内燃机分布式冷热电联供技术与工程示范”项目，并于2012年12月通过国家科技部技术验收，为发展分布式能源大系统积累了宝贵经验。

2013年10月，另一个具有国家级示范意义的松山湖育成中心分布式能源项目立项。
2015年5月广东宏达分布式能源研究院挂牌成立,业务范围包括分布式能源系统集成，蓄冷蓄热系统集成设计，节能技术的应用与推广，能管中心建设咨询与在线监测系统咨询服务，“十三五”节能规划编制等。

企业图片：
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